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Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522
Sprawozdanie z badan nr 17/09/2015

Nazwa 1 adres Zamawiajgcego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30
nr probki 97/W/08/2015
stan probki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 25.08.2015r.
cel badania badanie kontrolne
miejsce pobrania probki wodocigg Tymienica pkt poboru sie¢ wodociagowa Boczki 5
pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokot pobrania probki 33a/08/2015
metoda pobierania akredytowanasnicakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa
badania wykonano w dniach 25-28.08.2015r.
sprawozdanie z badan sporzadzono dnia 07.09.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.
Wyniki badan dotyczq wylgcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci. '

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemnq zgodq firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnosé rozszerzong pomiaru, wynikajgeq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, wrzesien 201 5r.

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r. Zalgeznik nr 2 do procedury PSZ 47 ~  Formularz £ 4.7-2 Strona 1/2




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 17/09/2015

; : i £ Warto$¢ dopuszczalna w
L.p. | Nazwa wskaZnika b mdz.a/ » | Jednostka Wy ’."k Niep anoéc Metoda badawcza Rozp. lv(l)iz.uZdr. zadn. ?
S pomiaru | pomiaru [ 1] 29.03.2007r.
1 Jon amonowy A mg/dm3 0,43 0’08 PB nr 31/2012 Wyd thing?ﬂ.wgozzs.og)al.zo‘]2r. na podstawe testy kuwetowego 0’5
2 |Barwa SZ - akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna
3 |Metnosé A NTU 0,95 0,16 PN-EN ISO 7027:2003 1
4 |pH A pH 7.4 0,1 PN-90/C-04540/01 6,5-9,5
5 |Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A pS/icm 1012 71 PN-EN 27888:1999 2500
6 [Smak ) SZ - akeeptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
7 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
8 |Zelazo ogdine A pg/dm® 150 25 PN-ISO 6332:2001 200
9 |Mangan A* pg/dm?® 45 5 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50

Opracowat i

%%QEWE

Kierownik Laboratorium /Kierownik ds. Jako$ci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajduja sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

*

A — badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;
A* - badanie wykonane metodg akredytowang, wynik poza zakresem akredytacfi, prébke do analiz rozcieficzono

SZ - badania objgte Systemem Zarzqdzania

Prezes / Kierownik Techniczny

Wydanie nr 4z dn. 28.05.2014r.

Zatgeznik nr 2 do procedury PSZ 47 - FormularzF 4.7-2

Strona 2/2
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lodzi
Y.6dz, ul. Przybyszewskiego 10
Oddzial Laboratoryjny

Sekeja Badan Wody
Kierownik Oddzialu (042) 25-39-941 gsj@psselodz.pl
Oddzial Laboratoryjny (042) 25-39-915

Lo6dz, dnia 26.08.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/693/2015

Przedmiot badania: probka wody
Kod identyfikacyjny préobki: w laboratorium 11/693 w terenie: 97/W/08/2015
Nazwa i adres klienta : ,, EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzifiska S. J. Rzgdw, ul. Guzewska 14

Nr zlecenie pobrania probek : 396 Data pobrania prébki : 25.08.2015r.

Miejsce pobrania:
Prébka pobrana przez ": osobe z up. zleceniodawcy
zgodnie z norma : PN- EN [SO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chlodzony, stan probki prawidtowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
25.08.2015r./25.08.2015r./ 26.08.2015r

Wskazniki bakteriologiczne

Wartosé
dopuszczalna
Wynik wg Rozp..Min.Zdr.
Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka . z dn. 29 marca
badania | 2007r. (Dz.UNr
61,p0z.417) z pbin.
zm.,
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk 0 0
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0

1) niepewno$¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobicfistwem 95% i wspotczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnos¢ podana jako przedziat ufnoéci na poziomie 95% prawdopodobiefistwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania probek.

* Wyniki odnosza si¢ do badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie prébki.

* Sprawozdanie z badan zawiera 1 stroneg, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w calosci.

* Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowal: ’ Autoryzowal:
z upowaznienia )
SACIA Kierownika Oddziatu oratoryjnega
zna w Lodzi Powiatowe] Stacji SanitamyE pidemiologiczne;
ORYJNY w kod

mgr Anna| brska

zat. nr 1 do PO/L - 15 wyd. 9 z dnia 03.01.2014r. str.1/1
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AB 1044
Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522
Sprawozdanie z badan nr 18/09/2015
Nazwa i adres Zamawiajgcego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30
nr probki 98/W/08/2015
stan probki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 25.08.2015r.
cel badania badanie kontrolne
miejsce pobrania probki wodocigg Modlna pkt poboru SUW woda podawana do sieci
pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokét pobrania probki 33a/08/2015
metoda pobierania akredytowana/nieakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa
badania wykonano w dniach 25-28.08.2015r.
sprawozdanie z badan sporzadzono dnia 07.09.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normq PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznalo Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.
Wyniki badat dotyczg wylgcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci. '

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemnq zgodg firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnos¢ rozszerzong pomiaru, wynikajgcq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, wrzesien 201 5r.

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r. Zatgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 — Formularz F4.7-2 Strona 1/2




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 18/09/2015

i i i &5 Warto$¢ dopuszczalna w
L.p. | Nazwa wskaZnika N mdz.aj « | Jednostka Wy ’7’" Niep gwnosc Metoda badawcza af‘:’t:zsp. Miﬁ' Zdr. z dn. ?
adania pomiaru | pomiaru [] 29.03.2007r.
1 |Jon amonowy A mg/dm3 0,1 1 0,02 PB nr 31/2012 Wyd thingﬂ'cgmza},?al'2012r' na podstawie testu kuwetowego 0]5
2 |Barwa SZ - akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna
3 [Metnosc A NTU 0,98 0,17 PN-EN ISO 7027:2003 1
4 |pH A pH 7.5 0,1 PN-90/C-04540/01 6,5-9,5
5 |Przewodno$¢ elektryczna wtasciwa w temp. 25°C A uS/cm 353 25 PN-EN 27888:1999 2500
6 |Smak ) SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
7 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
8 |Mangan A* pg/dm® 41 0 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50
9 |Zelazo ogolne A pg/dm3 166 0 PN-ISO 6332:2001 200

Opracowgt i au ,
iniNlQNé st~
Kierownik Laboratorium / Ki

ownik ds. Jakosci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badarn znajdujg sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

*

A — badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;

A* - badanie wykonane metoda akredytowang, wynik poza zakresem akredytacji, probke do analiz rozciericzono

SZ - badania objgte Systemem Zarzqdzania

Zatwic-;iaz :

!

mgr inz. Jerzy Hi
Prezes / Kierownik Techniczny

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r.

Strona 2/2
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AB 1044
Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
95-030 Rzgow, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522
Sprawozdanie z badan nr 19/09/2015

Nazwa 1 adres Zamawiajgcego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30

nr probki 99/W/08/2015

stan probki zgodny z wymaganiami

data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 25.08.2015r.

cel badania badanie kontrolne

miejsce pobrania probki wodociag Sokolniki Las pkt poboru plac targowy - Zdrdj

pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

protokét pobrania probki 33a/08/2015

metoda pobierania akredytewana/mieakredytowana PN-EN ISO 19458:2007

dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach 25-31.08.2015r.

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia 07.09.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normq PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.
Wyniki badan dotyczq wylgcznie prébek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci. '

Czgsciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgodgq firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziniska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnosé rozszerzong pomiaru, wynikajgcq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkiadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, wrzesien 201 5r.

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r. Zatgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 - Formularz F4.7-2 Strona 1/2




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE

Sprawozdanie z badan nr 19/09/2015

; i i & A arto$¢ dopuszczalna wi
L.p. | Nazwa wskaznika 5 | Jednostka Wy '."k Aliep ewnosc Metoda badawcza WRozp, M:ﬁfl;dn zdn. ’
aden pomiaru | pomiaru [1] 29.03.2007r.
1 |Jon amonowy A mg/dm3 0,073 0,014 PB nr 31/2012 wyd. 1 z dn. 02.01.2012r. 0,5
2 |Barwa SZ - akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2000r. akceptowalna
3 |Metnosé A NTU 0,69 0,12 PN-EN ISO 7027:2003 1
4 |pH A pH 7,8 0,1 PN-90/C-04540/01 6,5-9,5
5 |Przewodnos$é elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A pS/icm 247 17 PN-EN 27888:1999 2500
6 |Smak SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
7 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny

Opraco\wa%i utoryzowat:
g i !

inz. Ewd Stota

Kierownik Laboratorium /*Kierownik ds. Jakosci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajdujg sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

*

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;

A* ~ badanie wykonane metodg akredytowana, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozciericzono

S§Z - badania chjete Systemem Zarzgdzania

¥

mgrinz. J gﬁy{;ﬁidrysiak
Prezes / Kierownik Techniczny

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r.

Zatqeznik w2 do procedury PSZ 47 ~ Formularz F4.7-2

Strona 2/2




Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lodzi
L.6dz, ul. Przybyszewskiego 10
Oddzial Laboratoryjny

Sekcja Badan Wody
Kierownik Oddzialu (042) 25-39-941 gsj@psselodz.pl
Oddzial Laboratoryjny (042) 25-39-915

L6dz, dnia 26.08.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/695/2015

Przedmiot badania: probka wody
Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/695 w terenie: 99/W/08/2015
Nazwa i adres klienta : ,, EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzifiska S. J. Rzgéw, ul. Guzewska 14

Nr zlecenie pobrania préobek : 396 Data pobrania probki : 25.08.2015r.

Miejsce pobrania:
Prébka pobrana przez : osobe z up. zleceniodawcy
zgodnie z normg : PN- EN ISO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chtodzony, stan probki prawidtowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
25.08.2015r./25.08.20151./ 26.08.2015r

Wskazniki bakteriologiczne

Wartosé
dopuszczalna
Wynik wg Rozp..Min.Zdr.
Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka . z dn. 29 marca
badania | 2007r. (DzUNr
61,p0z.417) z poin.
zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk 0 0

1) niepewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobiefistwem 95% i wspotczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewno$¢ podana jako przedzial ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania probek.

* Wyniki odnosza si¢ do badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie probki.

* Sprawozdanie z badan zawiera 1 strone, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej jak
w catosci.

* Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowal: ' Autoryz

VASARCIA Kierownika Oddziatu | gboratoryjnego
ilogiczna w Lodzi Powiatowej Stacji Sanitarfo-Epidemi ;
ODDZIA ) Wk

mgr Izabela Tomasik

zal. nr 1 do PO/L - 15 wyd. 9 z dnia 03.01.2014r. str.1/1
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Laboratorium firmy

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J

95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14

tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl

NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 20/09/2015

Nazwa i adres Zamawiajgcego

BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30

nr probki 100/W/08/2015
stan prébki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 25.08.2015r.

cel badania

badanie kontrolne

miejsce pobrania probki

wodociagg Modlna pkt poboru szkota

pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokél pobrania probki 33a/08/2015

metoda pobierania akredytowana/nicakredytowana PN ISO 5667-5:2003
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj prébki woda do spozycia; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

25-28.08.2015r.

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia

07.09.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normq PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.

Wyniki badar: dotyczq wylgcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgodg firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzitiska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnosé rozszerzong pomiaru, wynikajgcg z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu

normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, wrzesien 2015r.

Wydanie nr 4 zdn. 28.05.2014r.

Zalgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 — Formularz F4.7-2 Strona 112




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badah nr 20/09/2015

Wartos¢ dopuszczalna wg

L.p. | Nazwa wskaZnika . mdz,aj « | Jednostka Wy '.”k Niep gwnosc Metoda badawcza Rozp. Min. Zdr. z dn.
aania pomiaru | pomiaru [#] 29.03.2007r.
1 |Metnoéé A NTU 0,93 0,16 PN-EN ISO 7027:2003 1
2 |Mangan A* pg/dm3 24 3 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50
3 |Zelazo ogdlne A pg/dm® 116 20 PN-ISO 6332:2001 200

*

Opracom(aii utéryzowat:
! e

5

ﬁfi. wa [Blota

Kierownik Laboratorium /Kierownik ds. JakoSci

A - badania akredytowane przez Poiskle Centrum Akredytacy;; Gertyfikat Akredytacji nr AB 1044;

A* - badanie wykonane metodg akredytowang, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozciericzono

SZ - badania objgte Systemem Zarzqdzania

Zatwiefo g«ﬂ
mgr inz. Jerzyj, ﬂfysiak

Prezes / Kierownik Techniczny

Wydanie nr 4 z dn. 28,05.2014r.

Zatqeanik nr 2 do procedury PSZ 4.7 - Formularz F 4.7-2

Strona 2/2
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Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J

95-030 Rzgdéw, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78

http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 21/09/2015

Nazwa i adres Zamawiajgcego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30
nr probki 101/W/08/2015

stan probki zgodny z wymaganiami

data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 25.08.2015r.

cel badania badanie kontrolne

migjsce pobrania probki wodocigg Modlna pkt poboru Oérodek Zdrowia Sokolniki Parcela
pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokét pobrania probki 33b/08/2015

metoda pobierania akredytowana/nieakredytowana PN ISO 5667-5:2003
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa
badania wykonano w dniach 25-28.08.2015r.

sprawozdanie z badan sporzgdzono dnia 07.09.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznalo Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.
Wyniki badan dotyczg wylqcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w calosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemnq zgodq firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnosé rozszerzong pomiaru, wynikajgcg z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, wrzesien 201 5r.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 21/09/2015

’ 28] 1 1 26 Warto$é dopuszczalna wg
L.p. | Nazwa wskaZnika " roc “ | Jednostka Wy '."k Nigp gwnosc Metoda badawcza Rozp. Min. Zdr. z dn.
e pomiaru | pomiaru [*] 20.03.2007r.
1 |Metno&é A NTU 0,32 0,06 PN-EN ISO 7027:2003 1
2 |Mangan A* pg/dm® 40 5 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50
3 |Zelazo ogdlne A pg/dm? 184 31 PN-1SO 6332:2001 200
rdzit;

mgr inz Merzy Fidrysiak
Kierownik Laboratorium [ Kierownik ds. Jako$ci Prezes / Kigrownik Techniczny

* A~ badania akredytowans przez Polskie Centrum Akredytacj; Certyfikat Akredytacjl nr AB 1044;
A* - badanie wykonane metodg ekredytowana, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozcieficzono

SZ - badania objgte Systemem Zarzqdzania

L Wydanie ny 4z dn. 28,05,2014r. Zaigeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 — Formularz F 4.7-2 Strona 2/2 ‘
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4, /; Ilﬁ:\\ A BADANIA
AB 1044
Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522
Sprawozdanie z badan nr 22/09/2015
Nazwa i adres Zamawiajgcego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30
nr probki 102/W/08/2015
stan probki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 25.08.2015r.
cel badania badanie kontrolne
miejsce pobrania probki wodocigg Tymienica pkt poboru Lesmierz przedszkole
pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokét pobrania probki 33b/08/2015
metoda pobierania alredytowanasnicakredytowana PN ISO 5667-5:2003
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa
badania wykonano w dniach 25-28.08.2015r.
sprawozdanie z badan sporzadzono dnia 07.09.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.
Wyniki badar dotyczq wylgcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci. '

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgodq firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J.

Labaoratorium szacuje niepewno$é rozszerzong pomiaru, wynikajgeq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, wrzesien 201 5r.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 22/09/2015

rodzaj i T ’ Wartos¢ dopuszczalna wg
L.p. | Nazwa wskazZnika 5 2 | Jednostka Wy '."k Wisp gwnoéc Metoda badawcza Rozp. Min. Zar. z dn.
Aot pomiaru | pomiaru [4] 29.03.2007r.
1 |[Metnos¢ A NTU 0,86 0,15 PN-EN 1SO 7027:2003 1
2 |Mangan A* pg/dm?® 41 5 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50
3 |Zelazo ogolne A pg/dm?® 115 19 PN-ISO 6332:2001 200

%

T

Opraccﬁ){/a i
ing. E

Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakosci

A~ badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacj; Certyfikat Akredytacfi nr AB 1044;

A* - badanie wykonane metodg akredytowans, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozclericzono

SZ ~ badania objgte Systemem Zarzqdzania

mgr inz.h‘i‘ zy’l;idrysiak
Prezes / Kiergwnik Techniczny

L
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