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AB 1044
Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
95-030 Rzgow, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522
Sprawozdanie z badan nr 148/W/10/2015
Nazwa i adres Zamawiajgcego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30
nr probki 148/W/10/2015
stan probki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 27.10.2015r.
cel badania badanie kontrolne
miejsce pobrania probki SUW Sokolniki Las
pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokot pobrania probki 38/10/2015
metoda pobierania akredytowana/nicakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa
badania wykonano w dniach 27-30.10.2015r.
sprawozdanie z badan sporzadzono dnia 04.11.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.
Wyniki badan dotyczq wylgcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci. '

Cze$ciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgodg firmy "EKO-KOMPLEKS" J. Fidrysiak, J. Budzifiska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnos$¢ rozszerzong pomiaru, wynikajgcq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, listopad 2015r.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 148/W/10/2015

: i &A Warto$¢ dopuszczalna
L.p. | Nazwa wskaZnika b;::;j « | Jednostka | Wynik pomiaru Agzﬁizzo[si (; Metoda badawcza wg Ro;;;i z%”;o gg: zadn.
1 |Jon amonowy A mg/dm° < 0,05 . PB nr 31/2012 mﬁgjfgdnw 8@2,;0931;2012[ " 0,5
2_|Barwa SZ - akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna
3 _|Chlorki A mg/dm’® 19,6 2,0 PN-ISO 9297:1994 250
4 |Glin SZ pg/dm?® <10 - PN-EN ISO 12020:2002 200
5 [Mangan A ug/dm?® 30 3 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50
6_|Metnos¢ A NTU 0,61 0,11 PN-EN 1SO 7027:2003 1
7_|pH A pH 7,5 0,1 PN-EN 1SO 10523:2012 6,5-9,5
8 |Przewodno$c¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A pS/cm 332 23 PN-EN 27888:1999 2500
9 _|Siarczany Sz mg/dm° 41 - PN-ISO 9280:2002 250
10 |Smak SZ g akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
11 {Sod Sz mg/dm® 18,1 - PN-ISO 9964-1:1994 200
12_|Indeks nadmanganianowy A mg/dm® 0,61 0,10 PN-EN ISO 8467:2001 5,0
13 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
14 |Zelazo ogéline A pg/dm® 129 22 PN-ISO 6332:2001 200
15 _[Chlor wolny Sz mg/dm® < 0,02 y PN-ISO 7393:1994 0,3
16 |Akryloamid SZ ug/dm?® < 0,05 - PB/PLazaw-2011 0,1
17_|Antymon SZ pg/dm?® <1 - PN-EN 1SO 11885:2009 5
18 |Arsen SZ pg/dm?® <0,1 - PN-EN ISO 11885:2009 10
19 |Azotany A mg/dm?® <1 _ - PB nr 33/2012 VXXESW;QO1HB§L$E;L33239.SO1.2012r. Ap—— 50
20 |Azotyny A mg/dm® <0,05 . PB nr 32/201%emwg@jégggmgéel 2012 1. s pocstenie 0,5
21 |Benzen Sz pg/dm® < 0,01 - PN-ISO 11423-1:2002 1

Opraco(w/éaji_ autoryzowat:

inz. Ewa Stota
Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jako$ci

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;
A* - badanie wykonane metodg akredytowana, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozciericzono

SZ — badania objete Systemem Zarzadzanla

i@zi’f:

mgr inz. J '§( Fidrysiak
Prezes / Kierownik Techniczny

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE

Sprawozdanie z badan nr 148/W/10/2015

. : &4 Warto$¢ dopuszczalna

L.p. | Nazwa wskaZnika ba’::;j » | Jednostka | Wynik pomiaru I\gifr)neigvrzoﬁ C] Metoda badawcza wyg Ro;\g: c%,”zlb gc;; zdn.
22 |Benzo(a)piren SZ ug/dm® < 0,001 - PN-EN 1SO 17993:2005 0,010
23 |Bor SZ mg/dm’® <05 - PN-ISO 8288:2002 1
24 |Bromiany SZ pg/dm® <1 - PN-EN 1SO 15061:2003 10
25 |Chlorek winylu SZ pg/dm® < 0,001 - PN-Z-04112-7:2000 0,5
26 [Chrom SZ pg/dm® <10 - PN-EN ISO 15586:2005 50
27 |Cyjanki SZ ug/dm® <10 - PN-C-04603-02:1982 50
28 |1,2-dichloroetan SZ pg/dm?® <1,0 - PN-C-04549-2:1999 3,0
29 |Epichlorohydryna Sz pg/dm® <0,05 - PN-EN 14207:2005 0,10
30 [Fluorki A mg/dm?® 0,90 0,21 PN-C-04588-03:1978 1,6
31 [Kadm SZ pg/dm?® <2 - PN-EN ISO 15586:2005 5
32 |Miedz A mg/dm® < 0,05 - PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 2,0
33 |Nikiel SZ pg/dm?® 18 - PN-EN ISO 15586:2005 20
34 |Otow SZ pg/dm?® <2 - PN-EN ISO 15586:2005 10
35 |Pestycydy SZ ug/dm® < 0,01 - PN-ISO 10382:2007 0,10
36_|Suma pestycydow SZ | ug/dm® < 0,01 - PN-ISO 10382:2007 0,50

‘ 37 [Rteé SZ pg/dm® <01 - PN-EN 1483:2007 1

‘ 38 [Selen SZ pg/dm® <01 - PN-EN 1SO 11885:2009 10
39 |Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu SZ ug/dm?® <01 - PN-C-04549-1:1999 10
40 |Z WWA SZ pg/dm?® < 0,001 - PN-EN I1SO 17993:2005 0,10
41 |3 THM SZ pg/dm® <10 - PN-89/C-04619.06 100

Opracowat i autoryzowat:
[y/ve/o%

inz. Ewa Stota

Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakosci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajdujq sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

*

A ~ badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;

A* ~ badanie wykonane metodq akredytowang, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozcieficzono

S$Z - badania objete Systemem Zarzgdzania

|
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AB 543
Badania oznaczone N ,,nie akredytowane przez PCA”

w tym sprawozdaniu nie s zamieszczone w zakresie akredytacji
PCA nr AB 543

16dz, dnia 30.10.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY-NR PSSE-OL-LHK/11/932/2015

Przedmiot badania: probka wody

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 11/932 w terenie: 148/W/10/2015
Nazwa i adres klienta : ,,EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. Rzgéw, ul. Guzewska 14
Nr zlecenie pobrania proébek : 531 Data pobrania probki : 27.10.2015r.

Miejsce pobrania:
Probka pobrana przez ": osobe z up. zleceniodawcy
zgodnie z normg : PN- EN ISO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chtodzony, stan probki prawidtowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
27.10.2015r./27.10.2015r./ 30. 10 2015r

Wskazmkt bakteriologiczne

“‘Wa'rzos"é ‘
dopuszczalna
Wynik wg Rozp..Min.Zdr.

Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka : z dn. 29 marca
badania | 2007r. (DzUNr
61,p0z.417) z pdin.
zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk 0 0
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0
Paciorkowce kalowe (Enterokoki) PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk. 0 0
w 100 ml
wg rozp. M. Z. z dn.29.03.2007r
Clostridium perfringens wraz (Dz. U. Nr 61,p0z.417) ze zmiang ik 0 0
ze sporami (w IOOml) z dn20042010r(Dz U. Nr 72, ‘]t !
poz.466) zat . 9
Ogolna liczba mikroorganizméw
przy 72h inkubacji w temp.(22+2)°C | PN-EN ISO 6222:2004 jtk. 0 =
w 1ml

1) niepewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienstwem 95% i wspotczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania probek.

» Wyniki odnosza si¢ do badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie prébki.
* Sprawozdanie z badan zawiera 1 strong, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w catosci.

* Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

O% racowal: \utoryzowal:
owiatowa Stacja { ;.G Al
Samtamo—EpzdﬁmJolo czna w L.odzi i
ODD ORY NY d&:ﬁ 181N lr& 5 :
i(.uxu?ﬂib&

‘nz. Marta Kuchczak

zat. nr 1 do PO/L - 15 wyd. 9 z dnia 03.01.2014r. str.1/1
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Laboratorium firmy

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J

95-030 Rzgoéw, ul. Guzewska 14

tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl

NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 147/W/10/2015

Nazwa i adres Zamawiajacego

BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30

nr probki

147/W/10/2015

stan probki

zgodny z wymaganiami

data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium

27.10.2015r.

cel badania

badanie kontrolne

miejsce pobrania probki SUW Modlna

pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

protok6t pobrania probki 38/10/2015

metoda pobierania akredytowana/nieakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

27-30.10.2015r.

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia

04.11.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzgdzania, zgodny z normgq PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacig o numerze AB 1044.

Wyniki badar: dotyczq wylgcznie probek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest Jjedynie za pisemnq zgodq firmy "EKO-KOMPLEKS" J. Fidrysiak, J. Budzitiska S.J.

Laboratorium szacuje niepewno$é rozszerzong pomiary, wynikajgcg z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspSlczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu

normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95 %.

Rzgéw, listopad 2015r.

Zalgcznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 — Formularz F47-2 Strona 1/3
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 147/W/10/2015

rodzaj ! 30 Warto$¢ dopuszczalna
L.p. | Nazwa wskaZnika b o | Jednostka Wynik pomiaru Niep enese Metoda badawcza wg Rozp. Min. Zar. z dn.

‘ adania pomiaru [+] 29.03.2007r.
1 Jon amonowy A mg/dm3 < 0’05 & PB nr 31/2012 Wyd. 1 Z dn 0201.2012['. na podstawle testu 0,5
2 |Barwa SZ - akceptowaina - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna
3 |Chlorki A mg/dm?® 48,3 5,0 PN-1SO 9297:1994 250
4 |Glin SZ ug/dm® <10 - PN-EN 1SO 12020:2002 200
5 [Mangan A pg/dm® 44 5 PB nr 23/2010 wyd. 1 zdn. 11.02.2010r. 50
6 [Metnose ) A NTU 0,48 0,08 PN-EN ISO 7027:2003 1
7 |pH A pH 7,7 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
8 |Przewodnos&¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A uS/icm 758 53 PN-EN 27888:1999 2500 |
9 |Siarczany SZ mg/dm?® 82 - PN-ISO 9280:2002 250 |
10 |Smak SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny ‘
11 |S6d . SZ mg/dm® 19,8 - PN-ISO 9964-1:1994 200
12 |Indeks nadmanganianowy A mg/dm® 0,64 0,11 PN-EN I1SO 8467:2001 5,0
13 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
14 |Zelazo ogdine A pg/dm® 52 9 PN-ISO 6332:2001 200
15 |Chlor wolny SZ mg/dm3 <0,02 - PN-ISO 7393:1994 0,3
16 |Akryloamid SZ pg/dm® < 0,05 - PB/Ptazaw-2011 0,1
17 |Antymon SZ pg/dm® <1 - PN-EN ISO 11885:2009 5
18 |Arsen SZ pg/dm® <01 - PN-EN 1SO 11885:2009 10
19 Azotany A mg/dm3 < 1 - PB nr 33/2012 Wyd. 1 Z dn 0201 .2012r na podstawie testu 50
20 Azotyny A mg/dm3 < O'O5 - PB nr 32/2012 Wyd 1zdn. 02.01.2012r. na podstavis 0’5
21 |Benzen SZ ug/dm? < 0,01 - PN-1SO 11423-1:2002 1

/)
Opracowat | autgryzowat. Z i(;/rdzi%'
1 inz. Ewa Stota mgr inz. J g? Fidrysiak

Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakosci Prezes / Kieroywnik Techniczny

A - badania akredytowane przez Polskfe Centrum Akredytacji; Certyfikat Akredytacjinr AB 1044;
A* - badanie wykonane metody akredytowang, wynik poza zakresem akredytacfi, prébke do analiz rozciertczono

SZ — badania objgte Systemem Zarzadzania

Wydanie nr 4z dn, 28.05.2014r. Zatgcanik nr 2 do procedury PSZ47 - Formularz F47-2 Strona 2/3




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE

Sprawozdanie z badafn nr 147/W/10/2015

. : &4 Warto$¢ dopuszczalna
L.p. | Nazwa wskaZnika bas:;j « | Jednostka | Wynik pomiaru Agigq ei;vrrzlo[sic] Metoda badawcza wg ROZS: égﬁb gc;;: zdn.
22 |Benzo(a)piren SZ pg/dm?® < 0,001 - PN-EN ISO 17993:2005 0,010
23 [Bor Sz mg/dm® <0,5 - PN-ISO 8288:2002 1
24 |Bromiany Sz pg/dm® <1 - PN-EN ISO 15061:2003 10
25 |Chlorek winylu SZ _ug/dm?® < 0,001 - PN-Z-04112-7:2000 0,5
26 |Chrom Sz pg/dm?® <10 - PN-EN ISO 15586:2005 50
27_|Cyjanki SZ pg/dm® <10 - PN-C-04603-02:1982 50
28 |1,2-dichloroetan SZ ug/dm® <1,0 - PN-C-04549-2:1999 3,0
29 |Epichlorohydryna SZ ug/dm® < 0,05 - PN-EN 14207:2005 0,10
30 |Fluorki A mg/dm° 0,20 0,05 PN-C-04588-03:1978 1,5
31 |Kadm SZ pg/dm® <2 - PN-EN ISO 15586:2005 5
32 |Miedz A mg/dm?® < 0,05 - PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 2,0
33 |Nikiel SZ pg/dm® 18 - PN-EN ISO 15586:2005 20
34 |Otéw SZ pg/dm?® <2 - PN-EN ISO 15586:2005 10
35 |Pestycydy SZ pg/dm® < 0,01 - PN-ISO 10382:2007 0,10
36 |Suma pestycydow Sz ug/dm® < 0,01 PN-ISO 10382:2007 0,50
37 _|Rte¢ Sz Lg/dm? <0,1 ; PN-EN 1483:2007 1
38 |Selen SZ ug/dm? <0,1 - PN-EN ISO 11885:2009 10
39 |Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu SZ pg/dm® <01 - PN-C-04549-1:1999 10
40 [Z WWA SZ pg/dm?® < 0,001 - PN-EN ISO 17993:2005 0,10
41 |Z THM Sz pg/dm?® <10 - PN-89/C-04619.06 100

Opracow %

inz. Ewa Stota

Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. JakoSci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajdujg sie w sprawozdaniu z badarn podwykonawcy.

*

A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacf; Cartyfkat Akredytacji nr AB 1044;

iardzit:

;/é‘tw

mgr inz. &y Fidrysiak
Prezes / Kietbwnik Techniczny

A* - badanie wykonane metoda akredytowana, wynik poza zekresem akredytacji, prébke do analiz rozciericzono

SZ ~ badan ia objgte Systemem Zarzqdzania
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Badania oznaczone N ,,nie akredytowane przez PCA”
w tym sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji
PCA nr AB 543

L6dz, dnia 30.10.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/931/2015

Przedmiot badania: probka wody

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 11/931 w terenie: 147/W/10/2015
Nazwa i adres klienta : ,, EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. Rzgdw, ul. Guzewska 14
Nr zlecenie pobrania probek : 531 Data pobrania probki : 27.10.2015r.

Miejsce pobrania:
Probka pobrana przez : osobe z up. zleceniodawcy
zgodnie z normg : PN- EN ISO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chtodzony, stan prébki prawidlowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
27.10:20151./27.10, 2015r/30 10. 2015r

Wskazmkz bakteriologiczne

Wartosé¢
dopuszczalna
: wg Rozp..Min.Zdr.
Wynll'( z dn. 29 marca
badania 2007 r. (Dz.UNr
61,p0z.417) z pdzn.

Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka

zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk 0 0
Paciorkowce kalowe (Enterokoki) PN-EN ISO 7899-2:2004 itk 0 0
w 100 mi
wg rozp. M. Z. z dn.29.03.2007r

Clostridium perfringens wraz (Dz. U. Nr 61,p0z.417) ze zmiana ik 0 0
ze sporami (w 100ml) 2 dn.20.04.2010r.(Dz. U. Nr 72, -

poz.466) zat . 9

Ogolna liczba mikroorganizméw
przy 72h inkubacji w temp.(22£2)°C | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 0 -
w 1ml
1) niepewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobiefistwem 95% i wspotezynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnos¢ podana jako przedzial ufnosci na poziomie 95% prawdopodobiefistwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania prébek.

» Wyniki odnosza si¢ do badanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie prébki.

* Sprawozdanie z badan zawiera 1 strong, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w calosci.

* Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowals stacja Auto zowal:
Samtamo—Emdmologmzna w Lodzi :

ODD Wﬁﬁ%

mgr inz. ‘Marta Kuchciak

zal. nr 1 do PO/L - 15 wyd. 9 z dnia 03. 01‘%014r str.1/1
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Laboratorium firmy

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J

95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14

tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl

NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 146/W/10/20135

Nazwa i adres Zamawiajacego

BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30

nr probki 146/W/10/2015

stan probki zgodny z wymaganiami

data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 27.10.2015r.

cel badania badanie kontrolne

miejsce pobrania probki SUW Tymienica

pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

protokot pobrania probki 38/10/2015

metoda pobierania akredytowana/nicakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj probki woda do spozycia; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

27-30.10.2015t.

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia

04.11.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/TEC 17025:2005.

Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.

Wyniki badar: dotyczq wylgcznie prébek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w catosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgodq firmy ”EKO—KdMPLEK " J. Fidrysiak, J. Budzifiska S.J.

Laboratorium szacuje niepewno$é rozszerzong pomiaru, wynikajgeq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, ktdry dla rozkladu

normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgéw, listopad 201 5r.

r Wydanie ur 4 z dn. 28.05.2014r.
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 146/W/10/2015

. ; &/ Wartosc dopuszczalna
L.p. | Nazwa wskaZnika . bar;:: « | Jednostka | Wynik pomiaru /\ggﬁﬁ;vrzo[sf] Metoda badawcza wg RO;S:OA:Z.’Z'O gg:: zdn.
1 |Jon amonowy A mg/dm® < 0,05 - PB nr 31/2012 wyd. H]cningﬂ.cgga.g;.2012r. na podstav oty 0,5
2_|Barwa SZ = akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna
3 |Chlorki A mg/dm?® 58,2 6,0 PN-ISO 9297:1994 250
4 |Glin SZ pg/dm® <10 - PN-EN ISO 12020:2002 200
5 |Mangan A ug/dm® 25 3 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50
6 |Metnose : A NTU 0,82 0,14 PN-EN ISO 7027:2003 1
‘ 7 |pH A pH 7,6 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
1 8 |Przewodno$é elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A uS/cm 682 48 PN-EN 27888:1999 2500
9 |Siarczany Sz mg/dm?* 88 - PN-ISO 9280:2002 250
\ 10 |Smak . SZ 2 akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowainy
11 |Sbod SZ mg/dm3 18,0 - PN-ISO 9964-1:1994 200
12 |Indeks nadmanganianowy A mg/dm?® 1,03 0,17 PN-EN 1SO 8467:2001 5,0
13 |Zapach SZ 5 akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
14 |Zelazo ogolne A ug/dm?® 151 25 PN-ISO 6332:2001 200
15 |Chlor wolny SZ mg/dm3 < 0,02 - PN-ISO 7393:1994 0,3
16 |Akryloamid SZ pg/dm® <0,05 - PB/Ptazaw-2011 0,1
17 |Antymon SZ _pg/dm® <1 - PN-EN ISO 11885:2009 5
1 18 |Arsen SZ pg/dm® <0,1 - PN-EN ISO 11885:2009 10
| 19 |Azotany A N P _ PB nr 33/2012 wyd. 1 2 dn. 02.01.20127. e 50
20 |Azotyny A mg/dm® < 0,05 - PB nr 32/201%e:yyd. 1thLd£1L9K2w92 2012 1. 1o pesstanie 0,5
21 [Benzen Sz pg/dm?® < 0,01 - PN-ISO 11423-1:2002 1

OpracW

inz. Ewa Stota
Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jako$ci

* A - badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacyi; Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;
A* — badanie wykonane metoda akredytowana, wynik poza zakresem akredytacfi, probke do analiz rozcieficzono

$Z ~ badania objgte Systemem Zarzgdzania
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ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 146/\W/10/2015

. ; % Wartos$¢ dopuszczalna
L.p. | Nazwa wskaZnika ‘ ba’::: » | Jednostka Wynik pomiaru Agiﬁr::;:/rzo[ﬁ Metoda badawcza wg Ro;g: Oﬂgfgb gg: zdn.
22 |Benzo(a)piren SZ pg/dm? < 0,001 - PN-EN ISO 17993:2005 0,010
23 |Bor SZ mg/dm® <05 - PN-ISO 8288:2002 1
24 |Bromiany Sz ug/dm® <1 - PN-EN ISO 15061:2003 10
25 |Chlorek winylu SZ ug/dm® <0,001 . PN-Z-04112-7:2000 0,5
26 |Chrom SZ pg/dm’® <10 - PN-EN ISO 15586:2005 50
27_|Cyjanki SZ | ug/dm® <10 - PN-C-04603-02:1982 50
28 |1,2-dichloroetan SZ pg/dm’® <10 - PN-C-04549-2:1999 3,0
29 |Epichlorohydryna SZ_ | ug/dm® <0,05 - PN-EN 14207:2005 0,10
30 |Fluorki A mg/dm°® 0,38 0,09 PN-C-04588-03:1978 1,5
31 |Kadm Sz _ug/dm® <2 - PN-EN ISO 15586:2005 5
32 |Miedz A mg/dm® <0,05 - PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 2,0
33 |Nikiel SZ pg/dm?® <10 - PN-EN 1SO 15586:2005 20
34 |Otow SZ ug/dm?® <2 - PN-EN ISO 15586:2005 10
35_|Pestycydy SZ pg/dm?® <0,01 - PN-ISO 10382:2007 0,10
36 |Suma pestycydow SZ ug/dm® <0,01 . PN-ISO 10382:2007 0,50
37 |Rtec Sz ug/dm® <0,1 - PN-EN 1483:2007 1
38 |Selen SZ ug/dm?® <01 - PN-EN ISO 11885:2009 10
39 |Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu SZ pg/dm® <0,1 - PN-C-04549-1:1999 10
40 |> WWA SZ pg/dm® < 0,001 - PN-EN ISO 17983:2005 0,10
41 |X THM SZ ug/dm® <10 - PN-89/C-04619.06 100

Opracowat i autoryzowat:

inz. Ewa Stota
Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakosci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajduja sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

* A~ badania akredytowane przez Poiskie Centrum Akredyta; Certyfikat Akradytacjinr AB 1044;

A* - badanie wykonane metoda skredytowang, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozcieficzeno

SZ — badan/a objgte Systemom Zarzqdzania

Wydanie rir 4 z dn. 28.05.2014r. Zalgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7~ Formularz F 4.7-2
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Sekcja Badan Wody ’{////%\3‘ %
Kierownik Oddziatu (042) 25-39-941 gsj@sanepid-lodz.pl “ lfl\\\\\\\ e
Oddzial Laboratoryjny (042) 25-39-915 i

Badania oznaczone N ,,nie akredytowane przez PCA”
w tym sprawozdaniu nie sa zamieszczone w zakresie akredytacji
PCA nr AB 543

L6dz, dnia 30.10.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY_— NR PSSE-OL-LHK/11/930/2015

Przedmiot badania: probka wody

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 11/930 w terenie: 146/W/10/2015
Nazwa i adres klienta : ,,EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. Rzgow, ul. Guzewska 14
Nr zlecenie pobrania probek : 531 Data pobrania prébki: 27.10.2015r.

Miejsce pobrania:
Probka pobrana przez ": osobe z up. zleceniodawcy
zgodnie z norma : PN- EN ISO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chlodzony, stan probki prawidtowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
27.10.2015r./27.10.2015r./ 30.10.2015r

 Wskazniki bakteriologiczne

Wartosc
dopuszczalna
: wg Rozp..Min.Zdr.
Wynll_( z dn. 29 marca
badania 2007 1. (Dz.UNr
61,p0z.417) z pozn.

Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka

zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk 0 0
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0
Paciorkowce kalowe (Enterokoki) PN-EN ISO 7899-2:2004 itk 0 0
w 100 ml

wg rozp. M. Z. z dn.29.03.2007r

Clostridium perfringens wraz (Dz. U. Nr 61,p0z.417) ze zmiana ik 0 0
ze sporami (w 100mI) zdn.20.04.2010r.(Dz. U. Nr 72, JRIE

poz.466) zat . 9

Ogolna liczba mikroorganizmow
przy 72h inkubacji w temp.(22+2)°C | PN-EN ISO 6222:2004 jtk 0 -
w 1ml
1) niepewno$¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienistwem 95% i wspotczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania prébek.

» Wyniki odnoszg si¢ do badanej probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie probki.

* Sprawozdanie z badan zawiera 1 strong, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w calo$ci.

* Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracomalia stacja . Autory OW%!: .
Sanitarno-Epidemiologiczna w L.odzi {cwg Stacia ‘
oD ORATORYINY Sanitarbo Epfiomfblogiczna w Lodzi
‘ ALY Kierownik #dlifity Laboratoryinego

mgr inz. Marta Kuchciak
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