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) Zgierz, dn. 06.06.2019 r.
PPIS-Z-HS-4550/99/19

»Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozyvcia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1iart. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w zwigzku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(4. Dz. U. 22017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 31 §21 ust.1, pkt 1
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranych w dniu
20.05.2019 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Sokolniki w ramach kontroli urzedowej
przez pracownikéw PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Dzial Laboratoryjny
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi, ul. Wodra 40 -sprawozdanie z dn.
29.05.2019 r. Nr WSSE.DLHK.9051.90.2.2019) z punktu czerpalnego sieci wodociggowej
Sokolniki, ul. Sokolnickiego 1

stwierdza przydatnos$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w prébkach
stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spelniata wymagania okres$lone w zatgczniku nr 1

czgs¢ A - tabela nr 1, czg$¢ B, czgs¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, cze$¢ D - tabela nr 1 oraz tabela
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).




Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.
(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66
(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl
www: zgierz.pis.lodz.pl

Zgierz, dn. 06.06.2019 r.
PPIS-Z-HS-4550/98/19

»Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe]
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w zwigzku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan prébek wody pobranych w dniu
20.05.2019 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Modlna w ramach kontroli urzedowej
przez pracownikow PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Dziat Laboratoryjny
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi, ul. Wodna 40 -sprawozdanie z dn.
29.05.2019 r. Nr WSSE.DLHK.9051.90.1.2019) z punktu czerpalnego sieci wodociagowej
Modlna 29 (szkota)

stwierdza przydatno$¢é wody z powyzszego wodociagu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w prébkach
stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spelniata wymagania okreslone w zataczniku nr 1

czes$¢ A - tabelanr 1, czes$¢ B, czgs$¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, czg$¢ D - tabela nr 1 oraz tabela
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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] Zgierz, dn. 06.06.2019 r.
PPIS-Z-HS-4550/97/19

,Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 iart. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust.] ustawy z dnia
7 czerwea 2001 1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(j. Dz. U. 2017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 3 i§21 ust.1, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone]
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan prébek wody pobranych w dniu
20.05.2019 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Tymienica w ramach kontroli urzedowej
przez pracownikéw PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Dziat Laboratoryjny
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w f.odzi, ul. Wodna 40 -sprawozdanie z dn.
29.05.2019 r. Nr WSSE.DLHK.9051.90.3.2019) z punktu czerpalnego sieci wodociggowe;j
Lesmierz 45 (przedszkole)

stwierdza przydatno$é wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badafi (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w probkach
stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spelniata wymagania okreslone w zalaczniku nr 1

cze$é A - tabela nr 1, czes$é B, czes¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, czgs¢ D - tabela nr 1 oraz tabela
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.
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Zgierz, dn. 24.05.2019 1.
PPIS-Z-HS-4550/94/19

,Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 iart. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 19851. 0 Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust.] ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(tj. Dz. U. 22017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 3 i§21 ust.1, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu, po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranych w dniu
20.05.2019 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Celestynéw, w ramach kontroli urzedowej
przez pracownikéw PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Oddziat Laboratoryjny PSSE
w Lodzi - sprawozdania z dnia 23.05.2018 r. NR PSSE-OL-LHK/1/456/2019
i PSSE-OL-LHK/1/457/2019) z SUW w Celestynowie — woda podawana do sieci oraz z punktu
czerpalnego sieci wodociagowej Celestynow 13

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badaf (monitoring parametréw grupy A) w w/w probkach wody
stwierdzono, ze w badanym zakresie spetniata ona wymagania okreslone w zataczniku nr 1 czgs¢ A,
tabelanr 1 i cze$é C, tabelanr 1 - 1p. 112 oraz tabelanr 2 - Ip. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294). '



