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BADANIA
b et

AB 1044

Laboratorium firmy

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J

95-030 Rzgoéw, ul. Guzewska 14

tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ckokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl

NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 74/W/12/2015

Nazwa i adres Zamawiajgcego

BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30

nr prébki 74/W/12/2015
stan probki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 15.12.2015r.

cel badania

badanie kontrolne

miejsce pobrania probki

wodocigg Modlna pkt poboru Szkota Modlna

pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

protokét pobrania prébki 26/12/2015

metoda pobierania akredytowana/nieakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajgcy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj probki woda podawana do sieci; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

15-18.12.2015r.

sprawozdanie z badan sporzadzono dnia

23.12.2015r,

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacyi przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.

Wyniki badar dotyczq wylqgcznie prébek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w calosci.

Czedciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemnq zgodyg firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S.J.

Laboratorium szacuje niepewno$é rozszerzong pomiaru, wynikajgcg z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktdry dla rozkiadu

normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, grudzien 2015r.

‘Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r.

Zatqeznik nr 2 do procedury PSZ47 ~ Formularz F47-2 Strona 112




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 74/\W/12/2015

. : : 4 Wartos¢ dopuszczalna wg

L.p. | Nazwa wskazZnika ba?:;j + | Jednostka pvg}?/? 'Zﬁu I\giir:veizzofi é] Metoda badawcza Rozp;(%‘: 220411r,of dn.

1 |Barwa SZ - akeeptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2000r. akeeptowalna

2 [Metnosé A NTU 0,40 0,07 PN-EN I1SO 7027:2003 1

3 |pH A pH 7.5 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5

4 |Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A pS/cm 318 22 PN-EN 27888:1999 2500

5 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny

6 |Smak SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny

7 |Jon amonowy A mg/dm3 < 0,05 - PB nr 31/2012 Wyd thingﬂ.cx(a)ga.o(s);lm.ZO'l2r. na podstawe testu kuwetowego 0,5

8 |Zelazo ogdine A pg/dm’ 75 13 PN-ISO 6332:2001 200

Y ve o

inz. Ewa Stota
Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. JakoSci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajdujg sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

*

A~ badania akredytowane przez FPolskie Centrum Akredytacii Certyfikat Akredytaciinr AB 1044;
A* - badanie wykonane metoda akredytowang, wynik poza zakresem akredytacji, prébke do analiz rozcieficzono

SZ - badania objete Systemem Zarzqdzenia

Prezes / Kieroynik Techniczny

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r.

Zatgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 — Formularz F 4.7-2
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Sekcja Badan Wody

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w f.odzi
1.0dz, ul. Przybyszewskiego 10
Oddzial Laboratoryjny

Kierownik Oddzialu (042) 25-39-941 gsj@sanepid-lodz.pl

Oddzial Laboratoryjny (042) 25-39-915

Badania oznaczone N ,,nie akredytowane przez PCA”
w tym sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji

PCA nr AB 543

/"‘\ <
TN

PCA

PoLSKiE CENTRUM
AKREDYTACJI

g

BADANIA

L6dz, dnia 16.12.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY-— NR PSSE-OL-LHK/11/1142/2015

Przedmiot badania: probka wody
Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/1 142

Nazwa i adres klienta :

Nr zlecenie pobrania probek : 615
Miejsce pobrania:

Prébka pobrana przez

N: osobe z up. zleceniodawcy

zgodnie z normg : PN- EN ISO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chtodzony, stan probki prawidlowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:

w terenie: 74/W/12/2015

,,EKO - KOMPLEKS” . Fidrysiak, J. Budzinska S. J. Rzgdw, ul. Guzewska 14
Data pobrania probki

15.12.2015r./15.12.2015r./ 16.12.2015r

:15.12.2015r.

Wskazniki bakteriologiczne

Wartos¢
dopuszczalna

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12

Wynik wg Rozp..Min Zdr.
Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka . z dn. 29 marca
badania | 2007r. (DzUNr
61,p0z.417) z pdin.
zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk 0 0
Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0

1) niepewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienstwem 95% i wspotczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobiernstwa
Niepewnos$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania probek.

» Wyniki odnosza si¢ do badanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie probki.
» Sprawozdanie z badan zawiera | strone, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak

w catosci.

» Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowal:

POWIATOWA STAG
Sanitarnc-fpldeniols
ODDZIAL I ;

mgr Izabeld Tomasik

2 w Lodzi

Autoryzowal:

zat.nr 1 do PO/L - 15

wyd. 9 z dnia 03.01.2014r. str.1/1
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AB 1044
Laboratorium firmy
EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J
95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14
tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl
NIP: 729-10-17-522
Sprawozdanie z badan nr 75/W/12/2015
Nazwa i adres Zamawiajacego BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30
nr probki 75/W/12/2015
stan probki zgodny 7 wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 15.12.2015r.
cel badania badanie kontrolne
miejsce pobrania probki wodocigg Tymienica pkt poboru Lesmierz przedszkole
pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
protokot pobrania probki 26/12/2015
metoda pobierania akredytowana/nieakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS
rodzaj probki woda podawana do sieci; probka jednorazowa
badania wykonano w dniach 15-18.12.2015r.
sprawozdanie z badan sporzadzono dnia 23.12.2015r.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznato Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044,
Wyniki badan dotyczq wylgcznie prébek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w cafosci.

Czgéciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemnqg zgodyq firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Bud-=iriska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnosé rozszerzong pomiaru, wynikajqeq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozktadu
normalnego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, grudzien 2015r.

Wydanic ur 4 z dn. 28.05.2014r. Zatgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 ~  Formularz F 4.7-2 Strona 112




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 75/W/12/2015

L.p. | Nazwa wskaZnika 5 ;Odz,aj « | Jednostka Wy ryk N/epgwnosc Metoda badawcza Wé;?rfnozslac. ﬁi’.”%izi"&i.wg

adania pomiaru | pomiaru [+] 20.04.2010r.

1 |Barwa SZ - akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna

2 |Metnos¢ A NTU 0,80 0,14 PN-EN ISO 7027:2003 1

3 |pH A pH 7.4 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5

4 |Przewodnos$c¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A uS/cm 888 62 PN-EN 27888:1999 2500

5 Zapach SZ - akceptowalny m PN-EN 1622:2008 akceptowalny

8 |Smak SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 ; akceptowalny

7 |Jon amonowy A mg/dm3 0,26 0,05 PB nr 31/2012 Wyd H;]mingﬂ;&i?;.2012r. na podstawie festu kuwetowego 0,5

8 |Zelazo ogdine A ug/dm’ 184 31 PN-ISO 6332:2001 200

9 |Mangan A ug/dm’ 20 2 PB nr 23/2010 wyd. 1 z dn. 11.02.2010r. 50

Opracoya% i autoryzowat:

inz. Ewa Sbta
Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakos$ci

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajduja sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

*

A~ badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacj; Certyfikat Akredytacjinr AB 1044;
A* - badanle wykonane metoda akredytowana, wynik poza zakresem akredytacji, probke do analiz rozciericzono

SZ - badania objete Systemem Zarzadzania

Prezes / Kierownik Techniczny

Wydanie nr 4 z dn. 28.05.2014r,

Zatgqezuik nr 2 do procedury PSZ 47 ~ Formularz F 4.7-2
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w L.odzi \\\\\“\QB/ y Y, P C
L.6dz, ul. Przybyszewskiego 10 T A
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Oddzial Laboratoryjny m ey
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Sekcja Badan Wody NN %

Kierownik Oddzialu (042) 25-39-941 gsj@sanepid-lodz.pl “, //;\\\\\\\ L
Oddzial Laboratoryjny (042) 25-39-915 i o L

Badania oznaczone N ,,nie akredytowane przez PCA”
w tym sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji
PCA nr AB 543

1.6dz, dnia 16.12.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY- NR PSSE-OL-LHK/11/1143/2015

Przedmiot badania: probka wody

Kod identyfikacyjny prébki: w laboratorium 11/1143 w terenie: 75/W/12/2015
Nazwa i adres klienta : ,, EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzifiska S. J. Rzgdéw, ul. Guzewska 14
Nr zlecenie pobrania préobek : 615 Data pobrania probki : 15.12.2015r.

Miejsce pobrania:
Probka pobrana przez ": osobe z up. zleceniodawcy
zgodnie z normg : PN- EN ISO 19458: 2007
Warunki transportu : transport chtodzony, stan probki prawidtowy
Data przyjecia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
15.12.2015r./15.12.2015r./ 16.12.201 5r

Wskazniki bakteriologiczne

Wartos¢
dopuszczalna
. wg Rozp..Min.Zdr.
Wynll.( z dn. 29 marca
badania 2007 r. (Dz.UNr
61,p0z.417) z p6Zn.

Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka

Zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk 0 0
Escherichia coli w 100 ml jtk 0 0

PN-EN ISO 9308-1: 2014-12
1) niepewnos$¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienstwem 95% i wspétczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewno$¢ podana jako przedzial ufnosei na poziomie 95% prawdopodobieristwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobicrania probek.

» Wyniki odnoszg si¢ do badanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie probki.

« Sprawozdanie z badan zawiera 1 strone, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w catosci.

« Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowal: Autoryzowal:

.., POWIATOWA STACK
Sanitarno-Epidemiolgers

mg Izabela Tomasik

zal. nr 1 do PO/L - 15 wyd. 9 z dnia 03.01.2014r. str.1/1
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AB 1044

Laboratorium firmy

EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzinska S.J

95-030 Rzgéw, ul. Guzewska 14

tel 42/ 227 87 86; tel/fax 42/227 88 78
http://www.ekokompleks.com.pl; e-mail: laboratorium@ekokompleks.com.pl

NIP: 729-10-17-522

Sprawozdanie z badan nr 76/W/12/2015

Nazwa 1 adres Zamawiajgcego

BAKUPI Sp. z 0.0. 95-035 Ozorkéw Boczki 30

nr probki 76/W/12/2015
stan probki zgodny z wymaganiami
data i godzina pobrania/przyjecia do laboratorium 15.12.2015r.

cel badania

badanie kontrolne

miejsce pobrania probki

wodocigg Sokolniki Las pkt poboru GOK ul. Sokolnickiego

pobierajacy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

protokét pobrania prébki 26/12/2015

metoda pobierania akredytowana/nicakredytowana PN-EN ISO 19458:2007
dostarczajgcy Jerzy Fidrysiak EKO-KOMPLEKS

rodzaj probki woda podawana do sieci; probka jednorazowa

badania wykonano w dniach

15-18.12.2015r.

sprawozdanie z badan sporzgdzono dnia

23,12,2015¢.

Laboratorium posiada wdrozony System Zarzqdzania, zgodny z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Dnia 20.05.2009r. Polskie Centrum Akredytacji przyznalo Laboratorium akredytacje o numerze AB 1044.

Wyniki bada: dotyczq wylgcznie prébek przekazanych do laboratorium.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone jest jedynie w calosci.

Czesciowe powielanie dopuszczalne jest jedynie za pisemng zgodq firmy EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budziriska S.J.

Laboratorium szacuje niepewnosé rozszerzong pomiaru, wynikajgeq z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspSlczynnik rozszerzenia k=2, kiéry dla rozkiadu

normalnego zapewnia poziom ufno$ci w przyblizeniu 95%.

Rzgow, grudzien 2015r.

Wydanic nr 4 z dn. 28.05.2014r.

Zalgeznik nr 2 do procedury PSZ47 - Formularz F47-2 Strona 172




ANALIZY FIZYCZNO-CHEMICZNE
Sprawozdanie z badan nr 76/W/12/2015

. : : & Warto$¢ dopuszczalna wyg
L.p. | Nazwa wskaZnika i 'Odz,a’ % | Jednostka Wy o k [Niep ?WnOSé Metoda badawcza Rozp. Min. Zdr. z dn.
Sgshia pomiaru | pomiaru [+] 20.04.2010r.
1 [Barwa Sz - akceptowalna - PB nr 22/2009 wyd. 1 z dn. 20.04.2009r. akceptowalna
2 |Metnosé A NTU 0,66 0,11 PN-EN ISO 7027:2003 1
3 |pH A pH 7,7 0,1 PN-EN ISO 10523:2012 6,5-9,5
4 |Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C A uS/cm 513 36 PN-EN 27888:1999 2500
5 |Zapach SZ - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
6 |[Smak Sz - akceptowalny - PN-EN 1622:2006 akceptowalny
7 Jon amonowy . A mg/dm3 < 0705 - PB nr 31/2012 Wyd 1 Z dn 02012012!’ na podstawie testu kuwetowego 0,5
Opracowat i autoryzowat: Zatwlerdzit.
inz. Ewa Stota mgr inz. JerzyFdrysiak
Kierownik Laboratorium / Kierownik ds. Jakosci Prezes / Kierownik Techniczny

Prébke przekazano do podwykonawcy. Wyniki badan znajdujg sie w sprawozdaniu z badan podwykonawcy.

* A ~  badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji; Certyfikat Akredytacji nr AB 1044;
A* — badanie wykonane metodq akredyfowana, wynik poza zakresem akredytacji, probke do analiz rozciericzono

SZ - badania objgte Systemem Zarzgdzania

[
! 1 Wydanie nr 4 z dn, 28.05.2014r. Zatgeznik nr 2 do procedury PSZ 4.7 ~ FormularzF4.7-2 Strona 2/2
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Sekcja Badan Wody ’g///_\\\g‘ %
Kierownik Oddzialu (042) 25-39-941 gsj@sanepid-lodz.pl ‘Y N AW
Zmmy BADANIA

Oddzial Laboratoryjny (042) 25-39-915

Badania oznaczone N ,,nie akredytowane przez PCA”
w tym sprawozdaniu nie s3 zamieszczone w zakresie akredytacji
PCA nr AB 543

L6dz, dnia 16.12.2015r.
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY-NR PSSE-OL-LHK/11/1144/2015

Przedmiot badania: probka wody

Kod identyfikacyjny probki: w laboratorium 11/1144 w terenie: 76/W/12/2015
Nazwa i adres klienta : ,,EKO - KOMPLEKS” J. Fidrysiak, J. Budzinska S. J. Rzgow, ul. Guzewska 14
Nr zlecenie pobrania probek : 615 Data pobrania probki : 15.12.2015r.

Miejsce pobrania:

Prébka pobrana przez ": osobe z up. zleceniodawcy

zgodnie z normg : PN- EN ISO 19458: 2007

Warunki transportu : transport chtodzony, stan prébki prawidlowy

Data przyje¢cia do laboratorium /rozpoczecia/zakonczenia badania:
15.12.2015r./15.12.2015r./ 16.12.2015r

WskaZzniki bakteriologiczne
Wartosé
dopuszczalna
Wynik wg Rozp..Min.Zdr.
Parametr/wskaznik badany Metoda badawcza Jednostka . z dn. 29 marca
badania | 2007r. (Dz.UNr
61,p0z.417) z poin.
zm.
Bakterie grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1: 2014-12 jtk. 0 0

1) niepewnos¢ rozszerzona obliczona z prawdopodobienstwem 95% i wspdtczynnikiem rozszerzenia k=2
2) niepewnosé podana jako przedziat ufnoéci na poziomie 95% prawdopodobienstwa
Niepewno$¢ dotyczy procesu analitycznego, nie uwzglednia etapu pobierania probek.

» Wyniki odnosza si¢ do badanej prébki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobranie prébki.

» Sprawozdanie z badan zawiera 1 strone, bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak
w cafosci.

» Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowal: Autoryzowal:

2

) POX@C&“}TGW& STA *’ii@fc‘wwm}if O

Sanitarno-Epidemiolosina w Lodz Powiatowej Stac
ODDZIAL* BEATORYINY

- €T
mgr Izabela Tomasik

zal. nr 1 do PO/L - 15 wyd. 9 z dnia 03.01.2014r. str.1/1



