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Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1261), w zwiazku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (j. Dz. U. z 2017 .
poz. 328) oraz §16 ust.1 i §17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z
badan prébek wody pobranych z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Tymienica:

- w ramach kontroli urzedowej przez pracownikéw PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone
przez Oddzial Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w £odzi, ul.
Przybyszewskiego 10 z dnia:

12.10.2017 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/902/2017, Nr PSSE-OL-LHK/1/903/2017, Nr PSSE-OL-
LHK/1/904/2017, prébek nr 121/HK/17/1, 121/HK/17/2, 121/HK/17/3, pobranych w dniu
10.10.2017 z SUW w Tymienicy — woda podawana do sieci i z punktéw czerpalnych sieci
wodociagowej: Lesmierz 45, Parzyce 18;

stwierdza przydatno$¢é wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badan (monitoring kontrolny ) w/w probek stwierdzono, obecnos¢
bakterii z grupy coli w jednym z trzech punktéw monitoringowych. W pozostatych punktach
monitoringowych, w zakresie badanych parametréw woda spetniata obowigzujgce wymagania.
Kontrolne badanie wody wykonane w ramach kontroli wewnetrznej przez zarzadce wodociggu w
dniu 13.10.2017 r. nie wykazalo utrzymywania si¢ zanieczyszczenia. W zwigzku z powyzszym
PPIS w Zgierzu stwierdzit, ze woda w badanym zakresie spetniata wymagania okreslone w
zalacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
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