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»Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwcea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U.
2 2020 r. poz. 2028 z pdzn. zm.) oraz §5 pkt 11 §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294) - Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami
z badan probek wody pobranych w dniu 20.09.2022 r. z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Tymienica
w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadcg wodociagu: ,,Bakupi” Sp. z o. 0. Boczki 30,
wykonanych w laboratorium E6dzkiego Centrum Jakosci Sp. z 0.0. w Aleksandrowie Eodzkim,
ul. Daszynskiego 116 ( w  zakresie  mikrobiologicznym i  organoleptycznym)
i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A
( w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dnia 26.09.2022r. — Nr 422782/22/ALE
1z dnia 07.10.2022r. Nr 422700/22/WAW ) z SUW w Tymienicy - woda podawana do sieci

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w
probkach stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spetniata wymagania okrelone w zatgczniku nr 1
czgs¢ A - tabela nr 1, czgé¢ B, czg$¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, cze$é D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).
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»Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jakoSci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028 z pézn.zm.) oraz §5 pkt 1 i1 §21 ust.1, pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami
z badan prébek wody pobranych w dniu 20.09.2022 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Modlna,
w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzgdce wodociggu: ,,Bakupi” Sp. z o. 0. Boczki 30,
wykonanych w laboratorium Lddzkiego Centrum Jakosci Sp. z o.0. w Aleksandrowie £6dzkim,
ul. Daszynskiego 116 ( w  zakresie  mikrobiologicznym i  organoleptycznym)
i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A
( w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dnia 26.09.2022r. — Nr 422780/22/ALE
i z dnia 07.10.2022r. Nr 422698/22/WAW) z SUW w Modlnej - woda podawana do sieci

stwierdza przydatnos¢ wody z powyzszego wodociagu do spozycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w
probkach stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spelniala wymagania okre§lone w zalaczniku nr 1
czg$¢ A - tabela nr 1, czgéé B, czes¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, czg$é D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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»Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6ézn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028 z p6ézn. zm.) oraz §5 pkt 1 i §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami
z badan probek wody pobranych w dniu 20.09.2022 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
Celestynéw,w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadce wodociaggu,,Bakupi” Sp. z 0. o.
Boczki 30, wykonanych w laboratorium Lédzkiego Centrum Jakosci Sp. z o.0.
w Aleksandrowie L6dzkim, ul. Daszyniskiego 116 ( w zakresie mikrobiologiczny i organoleptycznym)
i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A
( w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 26.09.2022r. —Nr422779/22/ALE i dnia 07.10.2022r
- Nr 422697/22/WAW ) z SUW w Celestynowie - woda podawana do sieci oraz wody pobranej w dniu
17.10.2022 ( badanie powtorzeniowe po przekroczeniu )

stwierdza przydatno$¢ wody z powyzszego wodociggu do spozycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan (monitoring parametrow grupy A i grupy B)
w probce wody stwierdzono ponadnormatywng zawarto$¢ manganu (65ug/l przy normie 50ug/l).
W zakresie pozostalych badanych parametréw badane probki wody spetnialy wymagania okreslone
w zalgczniku nr 1 czgé¢ A - tabela nr 1, czg$é B, cze$é C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, czg$é D - tabela
nr 1 oraz tabela nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r. poz. 2294). Zarzadca wodociggu wykonat dziatania
naprawcze polegajace na plukaniu odzelaziaczy i sieci wodociggowej oraz wykonal powtoérne badanie
wody w zakresie przekroczonego parametru i przedtozyt sprawozdanie potwierdzajace prawidtows jego
wartos¢.

Biorgc pod uwage powyzsze Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdzit przydatno$é

wody do spozycia, gdyz stwierdzong niezgodno$¢ uznano za chwilows i niestwarzajgcg zagrozenia dla
zdrowia.
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»Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorkow

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowe]
Inspekeji Sanitarnej (tj. Dz, U. z 2021 r. poz. 195 z p6ézn. zm.), w zwigzku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2028 z p6zn. zm.) oraz §5 pkt 11 §21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294) - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami
z badan probek wody pobranych w dniu 20.09.2022 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Sokolniki
w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez zarzadcg wodociagu: ,,.Bakupi” Sp. z o. 0. Boczki 30,
wykonanych w laboratorium Lddzkiego Centrum Jakosci Sp. z o0.0. w Aleksandrowie L.6dzkim,
ul. Daszynskiego 116 ( w  zakresie  mikrobiologicznym i  organoleptycznym)
i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A
( w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdanie z dnia 26.09.2022r. — Nr 422781/22/ALE
iz dnia 07.10.2022r. Nr 422699/22/WAW) z SUW w Sokolnikach Lesie - woda podawana do sieci

stwierdza przydatnos¢ wody z powyzszego wodociagu do spozycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan (monitoring parametréw grupy A i grupy B) w w/w
probkach stwierdzono, ze woda w badanym zakresie spetniata wymagania okre§lone w zatgczniku nr 1
czes¢ A - tabela nr 1, cze$¢ B, cze$¢ C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, czg$¢ D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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